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= Quadro elettrico generale e Quadro elettrico di zona
Centrale convenzionale impianto rivelazione incendio

o Punto di comando con pulsante entro scatola da incasso

Pulsantiera da incasso a parete con indicazione del numero di accensioni
(n indica il numero delle accensioni)
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B) ALTEZZA PRESE ENERGIA, TV E TELEFONO

D) ALTEZZA INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI

DIMENSIONI IN cm

PRESA CEE
2x16 A+T

PRESA CEE
4x16 A+T

@ Punto di comando con pulsante entro scatola da incasso, IP55 8
© Punto di comando con pulsante a tirante entro scatola da incasso
per chiamata emergenza disabili
©) Punto di sgancio manuale energia elettrica
Pulsante manuale di annullo chiamata WC disabili con, lampada segnalazione ottica
Avvisatore ottico—acustico fuoriporta allarme WC disabili
A Rivelatore di presenza per comando luci locale
;ﬁ;}g Gruppo prese (2x16) + (4x16)A+T tipo CEE interbloccate con interruttori
automatici di protezione
Punto di lavoro tipo 'l.1° da incasso — vedere particolare riportato sulla tavola B
Punto di lavoro tipo 'I.3’ da incasso — vedere particolare riportato sulla tavola
Punto di alimentazione per estrattore aria WC eseguito con presa 2x10A+T
e comandato da interruttore luce locale
A Punto di alimentazione cupolino
Comando locale apertura cupolino
Postazione citofonica (esterna/interna) 7
Postazione videocitofonica (postazione esterna)
~ Punto di alimentazione per elettroserratura
Punto di alimentazione per unitd motocondensante
@ Punto di alimentazione per ventilconvettore
Punto di alimentazione per split a soffitto
L Punto presa dati
(o] Punto di alimentazione UTA
CORPI ILLUMINANTI
StripLED 2m 30W/m
6
em (5 Lampada LED da esterno per illuminazione di sicurezza, 2x1,6W
SA
Corpo illuminante LED per luce di emergenza
con pittogramma normalizzato EXIT 3.62W S.A. 500Im
Plafoniera a LED per luce diffusa 6/9W—-550/1020Im
Grado di protezione IP66
Plafoniera stagna LED
Corpo illuminante a LED 60x60 installazione a plafone 36W 3809Im L
Grado di protezione IP40
- Corpo illuminante LED per luce di emergenza, 3.62W S.E. 500Im
Apparecchio circolare a sospensione LED DALI, DIR/IND 76+38W
Grado di protezione IP40
5
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NOTE
Disegno valido solo per gli impianti
Per una corretta interpretazione di disegni & necessaria la lettura congiunta di tutti gli
elaborati di progetto
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